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Uniwersytet Śląski                                                                                Katowice, 10.02.2012r. 

Dział Zamówień Publicznych 

ul. Bankowa 12 

40-007 Katowice 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

ODPOWIEDZI  NR 1   

NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

 

dotyczy:  postępowania nr DZP/RB/04/12 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane p.n.: „Remont pomieszczeń w budynku Domu 

Studenta nr 5 - Sosnowiec ul. Lwowska 8”.  

 

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania  wpłynęły zapytania dotyczące 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 

113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez 

ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, 

zamieszcza na tej stronie. 

 

Treść zapytań oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego: 

1. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o wyjaśnienie: 

Pkt. 3 W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 

określonym przez zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty: 

Pkt. 3.1 Dokument potwierdzający status certyfikowanego instalatora sieci strukturalnej 

kompatybilnej z istniejącą siecią  na Osiedlu Akademickim w Sosnowcu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że istniejącą na Osiedlu Akademickim w Sosnowcu siecią jest sieć w 

systemie MOLEX USA kat. 5e. Wykonawca winien złożyć dokument potwierdzający status 

certyfikowanego instalatora sieci strukturalnej kompatybilnej z siecią istniejącą na tym 

Osiedlu 

 

 

2. Pytanie Wykonawcy: 

Instalacje elektryczne 

1) Prosimy o sprecyzowanie jakie dokładnie kable lub przewody mają zostać ujęte w 

pozycjach: 9,16,21,26,31,36,71,78,114. Ilość przewodów w zestawieniu materiałów 

nie pokrywa się z ilościami w kosztorysie, nawet po zastosowaniu współczynników w 

pozycjach. 

2) Prosimy o zamieszczenie schematów tablic dla pozycji nr: 40,45,50,56,64,67,109. 

3) Prosimy o podanie w jakich pozycjach i w jakich ilościach mają się znaleźć materiały 

z zestawienia materiałów l.p 1-11, 18-24,51. 

4) Czy w pozycji 132 mają zostać ujęte kuchnie elektryczne czy jest to tylko ich 

podłączenie? Jeśli mają być ujęte prosimy podać typ/rodzaj/parametry kuchni. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad.1  

       Poz.9 przedmiaru-kabel YKy5x35 – 35 m   - poz. 32 –zestawienia materiałów  

       Poz. 16 przedmiaru- przewód YDy5x4 – 33,78 m 

       Poz. 21 przedmiaru- przewód YDy5x4 -   78 m 

       Poz. 26 przedmiaru- przewod YDy5x4 -   89,44 m 
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       Poz. 31 przedmiaru –przewód YDy5x4-   15,60m 

       Poz. 36 przedmiaru – przewód YDy5x4-  26 m 

       Poz. 71 przedmiaru –przewód  YDyoż 3x1,5 -166,4 m  - poz. 75 zestawienia materiałów 

       Poz. 78 przedmiaru –przewód YDyp3x1,5 -72m    -poz. 34 zestawienia materiałów 

                                       - przewód YDyp 3x2,5 -108 m  

       poz. 114 przedmiaru- przewód YDyp 3x1,5- 216 m 

                                        - przewód YDyp 3x2,5 – 324 m  

Rozbieżności w ilości metrów kabli i przewodów są wynikiem stosowania przybliżeń. Do 

opracowania  kosztorysu ofertowego należy przyjąć ilości z przybliżeniem do pełnego metra. 

Ad.2 

Schematy tablic  są załącznikami dokumentacji przetargowej zamieszczonej w ogłoszeniu. 

Są to rys nr: 21-E,22-E,23-E,24-E,25-E,26-E 

Do opracowania kosztorysu ofertowego należy korzystać łącznie z: 

      - przedmiaru 

      - zestawienia materiałów 

      - rysunków wykonawczych 

Ad.3 

Biorąc pod uwagę fakt że  program kosztorysowy automatycznie sumuje niektóre z pozycji 

materiałowych  - pełna odpowiedź na pytanie nr 2 i 3 – zawarta jest w 3-ech elementach 

stanowiących podstawę do opracowania kosztorysu ofertowego ( patrz Ad.2) 

W tym przypadku: 

    Rys nr 21-E – schemat rozdzielnicy TR-1 

    Rys nr 22-E –schemat rozdzielnicy TR-3 

    Rys nr 23-E –schemat rozdzielnicy  TR-4 

    Rys nr 24-E –schemat rozdzielnicy TR 6 

    Rys nr 25-E – schemat rozdzielnicy TR 8 

    Rys nr 26-E –schemat rozdzielnicy TR 10 

Na tych samych rysunkach są zamieszczone odpowiednio zasilane z rozdzielnic 

TR1,3,4,6,8,10- tablice mieszkaniowe TM  a w nich zabudowane są materiały z pozycji  

1-11, 18-24, 51.  

Sumując łączniki nadmiarowo-prądowe, wyłączniki małogabarytowe ,wyłączniki różnicowo-

prądowe pokazane na rysunkach nr 21 – 26 – okaże się że są zgodne z pozycjami których 

dotyczy zapytanie. 

Ad.4 

Opis pozycji 132 jest jednoznaczny „ Podłączenie kuchni elektrycznych” – kalkulacja własna. 

W zestawieniu materiałów nie wskazano 4 szt. 

 

3. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o wyjaśnienie na jakie zamknięcie mają być drzwi (na wkładkę czy na zwykły klucz). 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Drzwi do łazienek – zamek jak do WC, dla pozostałych drzwi zamek na wkładkę. 

 

4. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy podać w których pozycjach kosztorysowych mają znaleźć się jakie oprawy 

oświetleniowe, ponieważ ilości w zestawieniu materiałów nie pokrywają się z ilościami w 

pozycjach kosztorysowych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ilości opraw oświetleniowych zamieszczone w zestawieniu materiałów pokrywają się z 

ilościami opraw wskazanymi w przedmiarze. 

Poz. 73  przedmiaru-  27 opraw                                                                                                               

-  oprawa świetlówkowa 2 x 36W z rastrem, n/t- 7 szt  - poz. 12 zestawienia materiałów 

-  oprawa świetlówkowa 2x36W z rastrem ,n/t z modułem- 8szt- poz. 13 zestawienia       
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- oprawa awaryjna 2x13W, n/t – 10 szt   - poz. 14 zestawienia materiałów 

- oprawa ewakuacyjna kierunkowa dwustronna z piktogramem – 2 szt – poz. 15    

zestawienia 

Ilość opraw z przedmiaru zgodna z pozycjami zestawienia materiałów 

Poz. 86 przedmiaru 12 szt opraw 

 - oprawa ze zwisem regulowanym 75 W – 4 szt   - poz. 25 zestawienia materiałów 

 - oprawa świetlówkowa 2x16Wu plafoniera – 8 szt  - poz. 52 zestawienia materiałów 

 Ilość opraw z przedmiaru zgodna z pozycjami zestawienia materiałów 
   Poz. 104 przedmiaru – 35 szt opraw 

 - oprawa oświetleniowa 2x16W typu plafoniera – 25 szt – poz. 16 zestawienia materiałów 

 - oprawa kuchenna podszafkowa 13 W – 5 szt    - poz. 17 zestawienia materiałów 

 - oprawa szczelna typu plafoniera 2x18 W – 5 szt  - poz. 27 zestawienia materiałów 

 Ilość opraw z przedmiaru zgodna z pozycjami zestawienia materiałów 

   Poz. 125  przedmiaru – 63 oprawy 

 - oprawa świetlówkowa szczelna typu plafoniera 2x18 W – 9 szt – poz. 28  zestawienia 

 - oprawa świetlówkowa 2x16 typu plafoniera – 45 szt    - poz 29 zestawienia materiałów 

 - oprawa  świetlówkowa kuchenna podszafkowa 13W – 9 szt – poz. 30 zestawienia 

 Ilość opraw z przedmiaru zgodna z pozycjami zestawienia materiałów 

   Łączna ilość opraw wskazanych w przedmiarze – 137 szt – jest zgodna z ilością opraw 

 Zawartą w zestawieniu materiałów – 137 szt            

 

 

 

Uwaga!: WYJAŚNIENIA WPROWADZONE NINIEJSZYM PISMEM SĄ DLA 

WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE.    

 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:                                      Przewodniczący Komisji Przetargowej: 

 

       Krystyna Solak                                                                                 mgr Aneta Szturc-Krawczyk 


