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UCZESTNICY POSTEPOWANIA  
 
 
 
dotyczy: postępowania nr RU/RB/25/10 na: „Naprawa dachu w Hotelu Asystenta nr 1 w 
Sosnowcu, ul. Lwowska 4, wymiana okien w Hotelu Asystenta nr 1 i 2 w Sosnowcu, ul. 
Lwowska 4 i 6.”  
 
Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zamawiający udziela  
następujących wyjaśnień:  
 
Pytanie nr 1: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót a przedmiarem robót (dotyczy instalacji odgromowej). 

A) Specyfikacja: Demontaż i ponowny montaż zawdów poziomych istniejącej instalacji 
odgromowej. 

B) Przedmiar: 
Poz. 6 Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężonej (zawód poziomy) na 
zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim. 
Poz. 7  Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężnej z jedną złączką 
przelotową naprężającą na dachu betonowym krytym blachą lub papą. 

 W zawiązku z powyższym stosować materiały występujące w elemencie kosztorysu czy tylko 
robociznę.  
 
Odpowiedź: 
Wiążący dla Wykonawcy jest przedmiar robót. Specyfikacja techniczna określa tylko ogólnie 
przedmiot zamówienia oraz ogólne zasady wykonywania robót, natomiast przedmiar stanowi 
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
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